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Kundnummer: SL8891747

Provnummer:
Provbeskrivning:
Matris:

Provet ankom:
Utskriftsdatum:

Provmarkning:

177-2017-05150861

Dricksvatten hos anvandaren
2017-05-15
2017-05-26

Breviksangen tomt 224

Analys pabdrjad
Ankomsttemp °C
Avhérdning
Provtagare
Provtagningsdatum

2017-05-15 20:08
9

Nej

Ake Andersson
2017-05-15 10:40

Analys

Resultat  Enhet Mato.

Metod/ref

Escherichia coli

Langsamvéaxande bakterier

Koliforma bakterier 35°C

QOdlingsbara mikroorganismer 22°C

Mikrobiologisk beddémning
Tjanligt med anmarkning (Bedémning utférd enl. SLV FS 2001:30)

pga att halten odlingsbara mikroorganismer (3 dygn, 22°C inkubering) ar hdg.
Ersatter RA-17-SS-007218-01 p.g.a. provtagningstid saknas.

190 cfu/ml
350 cfu/ml
<1 cfu/100 ml
<1 cfu/100 ml

I1SO 6222
1ISO 6222 mod
SS 028167-2 mod.

SS 028167-2 mod, SS-EN
1ISO 9308-1/AC:2008

a)
a)
a)

a)

Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Kopia till:
0

hansake.andersson41@gmail.com (hansake.andersson41@gmail.com)
henrik@ahlen.se (henrik@ahlen.se)
miljokontoret@smohf.se (miljokontoret@smohf.se)

Changwen Wang, Rapportansvarig

Denna rapport ar elektroniskt signerad.

Forklaringar

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet.
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