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Inspektionsrapport, SUNDBY 7:318 — Orné Brevik
Samfillighetsforening

Verksamhetsutovare: Orno Brevik Samfillighetsférening
Organisations-/personnummer: 7179161943

Verksamhetens namn: Orno6 Brevik Samfillighetsférening
Verksamhetens adress/plats: Orno Brevik

Fastighetsbeteckning, kommun: SUNDBY 7:318, Haninge
Bakgrund

Sodertorns miljo- och halsoskyddsférbund inspekterade den 23 november 2023
avloppsanordningen pa Orné Brevik Samfillighetsférening. Nirvarande vid inspektionen
var Peter Lundbeck och Christer Sundbom fran verksamheten och Jessica Andersson frin
Sodertoérns miljé- och hilsoskyddsférbund.

Beskrivning avloppsanordningar

85 fastigheter 4r idag anslutna till avloppsanordningarna som bestar av en sluten tank for
WC-vatten med volymen 42 kubikmeter samt slamavskiljare med volymen 32 kubikmeter
to6r BDT-vatten dir avloppsvattnet sedan leds vidare till fyra markbdddar med
kompaktfilter av market FANN. Utslapp av renat BDT-vatten sker via kontrollbrunnar
och 6ppet ror till dike som sedan leder vidare till havet. Markbdddarna har luftningsror
med fldktar som tvingar ned luft och syre till biddarna som totalt 4r pa 1000 kvadratmeter.

Foljande kontrollerades vid inspektionen

Farligt avfall
Det bildas i dagsliget inget farligt avfall frain verksamheten med avloppsanordningarna.

Slamtémning

Verksamheten anvinder sig av Cija tank som slamtémningsentreprenér sedan en tid tillbaka,
vilket man ér vildigt n6jda med. Tomningar sker 2 ganger per ar av slamavskiljaren och 5
ganger per ar av slutna tanken.

Omgivningspaverkan

Enligt verksamheten kan man ibland kinna lite lukt fran férsta pumpstationen, beroende pa i
vilken riktning det blaser. Ingen lukt kindes vid inspektionstillfillet och man har aldrig fatt
klagomal om att det skulle finnas lukt frin markbiddarna. Vegetationen pa markbiddar och
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runt omkring avloppsanordningarna haller man regelbundet koll pa sé att den inte tar 6ver och
man klipper till exempel griset pa markbidddarna 1 ging/ar. Skotseln finns med i
verksamhetens egenkontrollprogram.

Provtagning

Verksamheten har pa eget initiativ beslutat att man ska ta prov pa BDT-avloppsanordningen
vart femte ar, vilket dven fanns inskrivet i verksamhetens egenkontrollprogram som férbundet
faststillt sedan tidigare. Vid inspektionstillfillet meddelade verksamheten att det fanns
onskemal om att dndra i egenkontrollprogrammet sa att det inte finns nagra krav pa denna
kontinuerliga provtagning vart femte ar. Férbundet meddelade att verksamheten var
vilkommen skicka in denna dndring for faststillande av nytt egenkontrollprogram.

Egenkontroll

Det finns dokumenterade anvisningar for skétsel av avloppsanordningarna i verksamhetens
egenkontrollprogram. Verksamheten sjilv kontrollerar avloppsanordningar och de olika
delarna 2 ginger/dr men det sker dven kontroll dir mellan. Exempel pa vad som kontrolleras
vid dessa tillfallen dr slamavskiljaren, pumpstationer och dess pumpar, luftningsréren och
tillhorande fliktar till markbiaddarna samt vattnet ut frin markbiddarna. Styrelsen har
arbetsrutiner dir bland annat skoétsel och tillsyn av avloppsanordningarna ingir samt att man
skrivit en underhallsplan. Man jobbar dven informativt mot sina medlemmar, genom att man
bade gjort skrift om hur man sjilv kan fels6ka vakuumtoaletten i huset, innan man eventuellt
gar vidare med att ringa styrelsen och en skrift om hur systemet rent generellt fungerar.
Foérutom regelbunden skétsel av verksamheten, finns serviceavtal med Xylem Flygt pumpar
som utfor service 1 gang per ar.

Det finns dven larm till avloppsanordningarna, bland annat nir det giller olika nivéer i
slamavskiljare och tankar. Larmen ér kopplade till telefon och dtminstone fyra personer finns
tillgingliga for att kunna kontrollera ett larm. Ett vanligt larm som gar ar vid hog belastning, da
man behéver géra en omstart i vakuumsystemet. Nagon gang har man haft driftstopp pa
grund av att nagon spolat ned en tvittlapp eller liknande. Styrelsen gar ut med extra
information om just detta vad man kan spola ned och inte, infoér semestrar och
midsommaraftnar nir det blir extra mycket minniskor som kommer ut till omradet.

Arsrapportering
Arsrapport kommer in vatje ar och i ir var den nigot sen men det dr man fran verksamheten
medveten om och att rapporten bér komma in senast den 31 mars varje ar.

Bed6émning

Utifran det som kommit fram pa inspektionen finns det inga skal att vidta ytterligare
torsiktighetsatgirder. Verksamheten har god kunskap och kontroll pa
avloppsanordningarna.

Vid inspektionen samtalade vi kring utloppet frain markbdddarna till diket och
verksamheten hade ett forslag pa att gora 1 ordning ett perforerat lock eller annat som
torhindrar att djur tar sig in 1 utloppstroret och eventuellt in till markbaddarna. Férbundet
bedomer detta som en god idé att ga vidare med.

Avgifter

Enligt miljébalken far en myndighet ta ut avgifter f6r provning och tillsyn. Avgiftens
storlek regleras i forbundets taxa. I avgiften ingar bland annat férberedelser, restid,
inspektion, skrivelser och beslut.
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Ni betalar idag en fast arlig avgift till oss.

Ni kan ldsa mer om férbundets taxa pa var hemsida www.smohtf.se.

Digital expediering

Sodertorns miljo- och halsoskyddsforbund skickar skrivelser och beslut digitalt, detta
innebir att du inte kommer fa en papperskopia pa denna handling om vi har din e-
postadress.

Med vinlig hilsning

Jessica Andersson
Miljoinspektor
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